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Camfil Svenska AB
Industrigatan 3, 619 33 Trosa

Tel: 0156-537 00, Fax: 0156-167 24
info@camfil.se, www.camfil.se

Kolfilter

Denna instruktion gäller för följande 
produkter; 
- CamCarb
- CamSure
- AirSorb

 -AirCarb

Hanteringsinstruktion
- Kolfilter är en produkt som ska avskilja gaser. Vald filtermodell är beroende av gas
och applikation. 
- Det är viktigt att filtren ej utsätts för väta och kontaminering före installation.
- Filtret ska förvaras så länge som möjligt i emballaget (plastpåse och kartong) innan installation.
- Vi rekommenderar skyddsutrustning vid filterbyte.
- Kontrollera om det finns lokala föreskrifter före filterbyte.

Monteringsinstruktion
- Filtren installeras i till typen tillhörande filterskåp se aktuell instruktion för filterskåp.

Underhållsintruktion
- Ej tillämpligt (filtret är av engångstyp).
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